
Lüftungszentrale

AUFENTHALTSRAUM

Machinenraum

FLUR

Flur

2.GERÄTE RAUM

Treppe

Bettenstauraum

Flur

Bettenstauraum

OP-BatterienCO2/Dampf

Aufzug Dachraum nicht ausgebaut
351/3

ABSTELLRAUM

DACHBODEN

LÜFTUNGS-MASCHINENRA

2. Fluchtweg
als Notausstieg

T90

AR REIN

FLURFLUR

2 BETT ZI.

AR REIN

SCHW.STÜTZP. SCHW. STÜTZP.

3. BETT ZI.

2 BETT ZI.
PAT.AUFENTHALT 3 BETT ZI.

3 BETT ZI.

3 BETT ZI.

UNERS. U BEHANDLUNG

3 BETT ZI.

3 BETT ZI.

3. BETT ZI.

2 BETT ZI.

2 BETT ZI.

2 BETT ZI.

2 BETT ZI.

2 BETT ZI.

2 BETT ZI.

STAT.LEITUNG

Treppe

FLUR

PUTZ ELT AV

ELT SV

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

TEEK.PERS.AUFENTH.

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

AR UR

SAN ZELLE

SAN ZELLE

SAN ZELLE

BETR.MITTEL/GERÄTE

UR BES.WC H BES.WC D PERS.WC

Aufzug Aufzug

Innenhof / Luftraum

Innenhof / Luftraum

Kreiskrankenhaus Straubing-Bogen

3. Obergeschoss

M=1:200

Landratsamt Straubing-Bogen


